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[bookmark: _Toc12604]1 项目概况
本项目旨在为惠州市中大惠亚医院，提供智慧运维服务，通过工业设备智运维系统，帮助实现站房数字化，达到降低运维成本，提高运维效率的目的。
提供医用正压现场联控1套、医用负压现场联控1套具体如下：
1) 向医院提供医用正压、负压运行系统一套，包含医用正压、负压现场联控各1套改造费等。
2) 在线升级：为确保医院始终享受到最新科技带来的便利与高效，按照SaaS行业的国际惯例和技术优势，在医院正常使用的情况下，为院方提供无限次在线升级服务，且确保每一次升级都是在数据安全和技术可靠的前提下进行。
3) 免费远程电话/微信指导服务：在医院正常使用的情况下，乙方提供7*24小时无限次免费远程电话/微信指导服务，确保院方医用正压、医用负压设备安全运行。

[bookmark: _Toc29927]2 项目设备详情
项目包含一个站房：共有3组空压机，3台真空泵等。设备详细情况如下表：
	设备类别
	详细情况

	阿特拉斯涡旋机
	设备数量：3
控制器可接入情况：可接入

	真空泵
	设备数量：3
控制器可接入情况：可接入


[bookmark: _Toc748]
[bookmark: _Toc12154]医用正压机联控方案

一、空压站概述
空压站有3台阿特拉斯涡旋机，涡旋机自带控制系统，可以送出运行、故障干接点信号，也可接收远程启停命令；供气管道上安装的压力传感器；
用户需要：实现涡旋机的定时轮换和压力控制。空气压缩机集中控制器可对使用中的压缩机组进行集中管理，从而使压缩机的运行和维护管理变的更容易，更方便。控制器可根据使用空气量的变化，对压缩机的运行台数进行最佳选择并控制运行，从而保证压缩空气的稳定供给，保障生产用气的安全性。
在压缩机发生故障停机时，控制器可自动启动待机中的压缩机运行，从而减少启动时的预运行时间。控制器的无休止循环运行机制，可对各压缩机的运行时间和启动次数进行控制实现运行时间和启动次数的均衡化，使能量损失及压缩机磨损减少，所有压缩机由安装在储气罐的压力传感器控制，无级控制峰值载荷机的出风量，使之与压缩空气的需求量相吻合，提高整体压缩机组的运行效率，事实证明通过集中控制器控制可获取更好的经济性。

二、系统方案
1、网络结构
[image: ]
现场设备：阿特拉斯涡旋机自带完整控制系统，留有故障、运行接点，也可以有硬接线的启停控制点；
联控柜：通过硬接线获取运行状态（运行、故障、自动）和控制空压机的启停；通过AI模块采集供气总管压力；更重要的是实现站内设备情况的联动功能。联控系统的采集、控制功能由联控柜来完成，一般设置在空压站内。
2、 联控功能
    1）手动控制功能：可以在触摸屏中启停任何一台系统中的设备，方便设备的测试和设备检修，满足了对设备远控的基本要求。
2）联控功能：
· 稳定供气压力：医用正压站最基本的目的就是满足用气端的压力和气量要求，气量可以通过压力的变化反应出来，因此，满足保证供气压力就成了首要的目标；对于联控系统来说，满足供气压力是控制的基本要求，还要通过智能预判算法使供气压力保证持续稳定，在不同的工况下都能实现。
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· 自动切换功能：联控系统多种算法实现对空压机的自动切换，顺序轮转控制、最短运行时间优先控制、变频优先控制、小机优先控制等多算法结合模糊控制；例如顺序轮转控制，以3台机组为例，即1→2→3→1→2→3的启停方式，如图所示：
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轮转控制
· 故障切换功能：单母管结构和多母管结构对应的故障切换也是不一样的，当一台空压机故障时，通过算法自动选择一台无故障的空压机启动运行；对于干燥机来讲，如果是单母管结构，那么干燥机也要切换启动对应的干燥机；如果是多母管结构就不需要切换干燥机。
· 均衡运行时间：运行时间长的先停后启，运行时间短的后停先启，达到每台空压机运行时间大致均衡的目的。
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3、 联控触摸屏画面
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主画面
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空压机状态画面
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联控参数画面

医用负压机联控方案

电控箱工作原理：
手动运行模式：手动按下任一台真空泵，开启的真空泵也会在-45 KPa至75 KPa之间运行。
自动运行模式：单台真空泵投入工作，快速将整个系统抽至-75KPa,通过启停泵维持至-45 KPa至75 KPa之间。工作时，电控系统会根据整个系统的负载和用气量，3台泵自动计时启停泵来达到节能的目的。
高低压报警模式：工作时，仪表会检测系统内的压力，如低于设定值，会延时发出低压报警，如高于设定值，会强制停机并发出高压报警。

电控箱组成和功能：
由空气开关，交流接触器，热继保护器，继电器、PLC控制模块、真空压力计和温度监测模块和网络模块组成。用于监测和控制负压真空机组，当实测参数超过设定范围时报警。
显示屏：7寸彩色触摸屏，高分辨率，全中文显示。
PLC控制模块：控制各真空泵按先启先停自动交替工作，当N台真空泵同时工作仍不能满足系统需求时，会自动启动第N+1台真空泵。
每台真空泵设有独立电路系统，具有断电恢复自启动功能，所有电路系统冗余设计。
当某台真空泵发生故障，其余真空泵能自动接替工作，保证连续供气。
真空压力和温度监测模块：内置485通讯模块，监测设备负压值和排气温度温度；能将所有监测数据和报警信息通过网络远传至上位机和中央监测报警管理系统。
报警内容包括：高温及电机过载跳机报警、低真空报警、高真空报警，所有报警记录保存100条以上。
系统界面：流程式人机界面，运行台数，每泵运行时间，每泵运行电流，系统压力，系统电压，排气温度均可直观显示。


提供医用正压现场联控1套、医用负压现场联控1套具体如下：
4) 向医院提供医用正压、负压运行系统一套，包含医用正压、负压现场联控各1套改造费等。
5) 在线升级：为确保医院始终享受到最新科技带来的便利与高效，按照SaaS行业的国际惯例和技术优势，在医院正常使用的情况下，为院方提供无限次在线升级服务，且确保每一次升级都是在数据安全和技术可靠的前提下进行。
6) 免费远程电话/微信指导服务：在医院正常使用的情况下，乙方提供7*24小时无限次免费远程电话/微信指导服务，确保院方医用正压、医用负压设备安全运行。
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